
Lors d’une intervention de routine cnez un client pour un curage
d’un écoulement de cuisine, il nous fait part de remontées d’odeurs
selon le temps, nous lui disons que nous avons la solution:

Etape 1: 

Etape 2: 

Etape 3: 

Recherche de fuite, défaut détanchéité, sur 
réseaux égouts - mise en pression avec
le test de fumée - repérage d’une fuite au
pied d’une colonne.

Contrôle depuis le wc du 1er étage, colonne
en Geberit PE puis conduite PVC sous le
radier, aucune anomalie décelée, problème
d’étanchéité venant certainement du
raccordement PE / PVC

Prise de mesure, installation d’une
manchette 3D Epoxy - contrôle qualité
par caméra - 2ème test de mise en 
pression. RAS, problème résolu.

Grâce à notre intervention, les habitants
ne subirons plus ces odeurs qui persistent
depuis la construction.

KNOW HOW - FUITE RÉSEAUX GRAVITAIRE
Selon le temps, vous subissez des

mauvaises odeurs? Vous soupçonnez un
refoulement d’égouts ?

L’installation de la manchette incluant la préparation, mise en 
place et temps de séchage à duré 2 heures et a évité cela:


