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Installation der Belüftungsanlage Typ   40 
 Typ   75 
Hersteller: MENGEU AG Typ 150 

 

 
 

 
1.4 Ventilator VA 40/70/150: Funktioniert mit Elektromotor 3 x 400 V, 50 Hz oder 

manuell mit Handkurbel (1.7) 
 
1.6 Drosselklappe 
 
1.7 Abnehmbare Handkurbel 
 
1.9 Faltenschlauchpaar mit Kupplung 
 
1.11 Gasfilter GF 
 
1.15 Luftmengenmesser LM 
 
1.17 Explosionsschutzventil mit Vorfilter ESV/VF und Kondensationswasser Behälter 

 
A Steckdose 3 x 400 V, 50 Hz oder in Ausnahmefällen 1 x 230 V, 50 Hz 
 Kabelabdichtung M20x1.5, Anschlusskabel, Stecker und Steckdose bauseits 
 
B  Betriebsanleitung: Mit Gasfilter oder ohne Gasfilter und  
     Wartungshinweise 

 
  Installationsanleitung Typ: VA 40/ VA 75/ VA 150 (siehe ME800116) 
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