
Industriestraße 80 

10 1 HAUSEINFÜHRUNG, Type "KETH-S/PE-E" 50 

Prüfbedingungen : DIN 3230 Teil 5/PG 3 
Werkstoffe : Gasführungsrohr P235TR2 n. EN 10216 
Stempelung : Jede Einheit wurde mit dem Produktionsdatum 05/19 gestempelt 

5,0 5 7.5 1 

RMA-Charge : A11900091 / CDX968 4.6509.0110 

20 2 RMA - Anbohr - T-Stück Typ " T-SE" 

Prüfbedingungen : DIN 2470 Teil 1 
Werkstoffe : P285NH 
Stempelung : Chargenkurzzeichen 02 

50x32 12,0 12 16 10 

RMA-Charge : A11900091 / CDX970 4.6509.0111 

30 2 RMA - Anbohr - T-Stück Typ " T-SE" 

Prüfbedingungen : DIN 2470 Teil 1 
Werkstoffe : P285NH 
Stempelung : Chargenkurzzeichen 74+96 

50x50 12,0 12 16 10 

RMA-Charge : 

40 5 RMA-Anbo 

Prüfbedingungen 

Werkstoffe 
Stempelung 

A11900091 / CDX971 4.6509.0036 

hr-T-Stück, Type "T-SF-EL-PE" 

: DIN 2470 Teil 1 

DVGW VP 600 
: P285NH 
: Charge 36 - KW/Jahr 38/18 

50x25 

da32 
10,0 10 12 10 

Änderungsstand: 04.02.2019 11:06:49 

42327 Wuppertal 

Umfang der Lieferung 

 Abnahmeprüfungszeugnis 3.1 

nach EN 10204 
 Seite 1 / 2 

 Bestell-Nr. :2019/04 

 Auftrags-Nr. :A11900091 

 Lieferung vom :01.02.2019 

Pos Stück Prüfgegenstand Teilenummer Fabrik-Nr. DN PN Betr.Dr. Probeüberdr. 
 (mm) (bar) (bar) (bar min) 

RMA-Charge : A11900091 / CDX967 5.6209.0452  

GEFCO Deutschland GmbH 
zur Verfügung SOLMAR Lettland 
 +371 29140961 



Industriestraße 80 

50 15 RMA-Anbo hr-T-Stück, Type "T-SF-EL-PE" 50x32 

da40 
10,0 10 12 10 

Prüfbedingungen : DIN 2470 Teil 1 

DVGW VP 600 
     

Werkstoffe : P285NH      

Stempelung : Charge PE-Fitting: 05+19 - KW/Jahr 17/17+22/18 

Charge T-Stück: 96 
     

RMA-Charge : A11900 

60 10 RMA-Anbo 

Prüfbedingungen 

Werkstoffe 
Stempelung 

091 / CDX973 4.6509.0038 

hr-T-Stück, Type "T-SF-EL-PE" 

: DIN 2470 Teil 1 

DVGW VP 600 
: C22 bzw. St52-3 
: Charge PE-Fitting: 19+36 -  KW/Jahr 18/18+34/18 

Charge T-Stück: 74+96 

50x50 

da63 
10,0 10 12 10 

Die gestellten Anforderungen wurden ohne Beanstandungen erfüllt 
Zeichen des Lieferwerkes RMA 

Rheinau 04.02.2019 

Besichtigung und Abmessung: o.Beanst. 

B. Föll 
(uboensch) Abnahmebeauftragter 
Dieses Werksabnahmeprüfzeugnis wurde per EDV erstellt und ist ohne Unterschrift gültig 

42327 Wuppertal  Abnahmeprüfungszeugnis 3.1 

nach EN 10204 
 Seite 2 / 2 

 Bestell-Nr. :2019/04 

 Auftrags-Nr. :A11900091 

 Lieferung vom :01.02.2019 

Pos Stück Prüfgegenstand Teilenummer Fabrik-Nr. DN PN Betr.Dr. Probeüberdr. 
 (mm) (bar) (bar) (bar min) 

RMA-Charge : A11900091 / CDX972 4.6509.0034  

GEFCO Deutschland GmbH 
zur Verfügung SOLMAR Lettland 
 +371 29140961 


