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10 maggio 2017 

Richiedente:  EDILBLOCK s.r.l. 

   Zona Industriale Sett.5 

   07026 Olbia (OT)  

OGGETTO: CALCOLO TRASMITTANZA TERMICA U DI PARETI 
REALIZZATE CON IL TERMOBLOCCO T30X20X50 (densità 
800 kg/m3) CON I FORI CENTRALI RIEMPITI DI PERLITE 
ESPANSA E TERMOINTONACO LATERLITE SU UN LATO 

 

1. PREMESSA 

Si calcola la trasmittanza termica U (W/m2K) di una parete intonacata realizzata con il blocco in 

calcestruzzo di argilla espansa tipo “Termoblocco T30x20x50 (spessore 30 cm)” prodotto dalla 

ditta EDILBLOCK di Olbia (OT). I fori centrali sono riempiti con perlite espansa. 

Il blocco ha le seguenti dimensioni effettive 30 cm (spessore) x 20 cm (altezza) x 50 cm 

(lunghezza). 

 

Disegno e dimensioni del blocco in calcestruzzo di argilla espansa T30x20x50 

 

Il calcolo è stato condotto nella seguente configurazione: 

• Parete realizzata con il Termoblocco T30x20x25 a incastro, prodotto con densità dell’impasto 

di calcestruzzo di argilla espansa pari a 800 kg/m3; i 4 centrali sono riempiti con perlite 

espansa; il blocco è posato con Malta Leca M5 Supertermica nei soli giunti orizzontali, e rivestito 

con Termointonaco Laterlite sul lato esterno e intonaco tradizionale su quello interno. 
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2. Trasmittanza termica U: Metodo di calcolo 

Il calcolo della trasmittanza termica U delle pareti è stato condotto partendo dalle conducibilità 

termiche  a secco definite dalla norma UNI 10351:1994 “Materiali da costruzione. Conduttività 

termica e permeabilità al vapore” e utilizzando il metodo di calcolo definito nella norma UNI EN 

ISO 6946:1999 “Componenti ed elementi per edilizia. Resistenza termica e trasmittanza termica. 

Metodo di calcolo”. 
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2. CALCOLO DELLA TRASMITTANZA TERMICA U  
 

2.1 TRASMITTANZA TERMICA U di una parete intonacata posata con malta termica tipo 

Malta Leca M5 Supertermica e Termointonaco Laterlite  

• Descrizione sintetica della parete:  

«Parete realizzata con il Termoblocco T30x20x25 a 4 pareti a incastro, prodotto con densità dell’impasto di 

calcestruzzo di argilla espansa pari a 800 kg/m3; i 4 fori  centrali sono riempiti con perlite espansa; il blocco è 

posato con Malta Leca M5 Supertermica nei soli giunti orizzontali, e rivestito con Termointonaco Laterlite 

sp.3 cm sul lato esterno e intonaco tradizionale su quello interno.» 

 

Parete: Spessore parete non 
intonacata: 

s = 30 cm 

 Coefficiente liminare interno: hi = 7,7 W/m2K 
 Coefficiente liminare esterno: he = 25 W/m2K 

 
Calcestruzzo di 
argilla espansa 
(blocco): 

Peso specifico impasto:  = 800 kg/m3 

 Conducibilità impasto:  = 0,20 W/mK 

 
Perlite espansa Peso specifico impasto:  = 100 kg/m3 
 Conducibilità:  = 0,051 W/mK 

 
Malta Leca M5 
Supertermica: 

Spessore dei giunti di 
malta: 

s = 10 mm 

 Peso specifico:  = 800 kg/m3 
 Conducibilità:  = 0,199 W/mK 

 

Intonaci 
interni ed 
esterni: 

   interno esterno  

Spessore: s = 15 30 mm 

 Peso specifico:  = 1.800 400 kg/m3 

 Conducibilità:  = 0,900 0,086 W/mK 

 

RISULTATI DEL CALCOLO 

     

Conducibilità termica equivalente a secco 
della parete non intonacata 

eq = 0,135 W/mK 

Resistenza termica a secco 
della parete non intonacata: 

R = 2,22 m2K/W 

 

TRASMITTANZA TERMICA A SECCO 
DELLA PARETE INTONACATA: 

U = 0,36 W/m²K 
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